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 寿都町において令和６年度に行う簡易水道事業水質検査計画について、水道

法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）第１５条第６項の規定により次の

とおり定めます。 

 

１ はじめに 

 平成１６年４月より、水質基準が改定され、新たな項目が追加されるととも

に、地域性や原水の種類、質、浄水方法等を考慮して柔軟な運用を行うことが

可能となりました。 

 水質検査は、水質基準の適合状況を把握するために不可欠なものであり、水

道水を使用するにあたり安全性、信頼性を第一に考え、的確に実施するもので

す。 

 本計画書では、令和６年度に実施すべき水質検査について、詳細に計画する

とともに、寿都町の水源状況を考慮したうえで策定するものとします。 

 

２ 寿都町簡易水道事業の概要 

 寿都町は、後志総合振興局管内の西端に位置し、東は蘭越町、西は島牧村、

南は黒松内町に接していて、市街地は寿都湾の西に位置し、北は約３０㎞にわ

たり岩礁海岸線が連なり、寿都湾に面して集落を形成しています。 

 寿都町簡易水道事業は、昭和３８年に市街地区簡易水道事業として創設、使

用水量の増加と区域の拡張による３度の拡張事業を経て、平成元年に現在の寿

都浄水場（急速ろ過）を新設し、平成７年には歌棄・磯谷地区簡易水道及び能

津登専用水道を統合、寿都町簡易水道事業となっています。 

 また、平成１１年に歌棄浄水場（急速ろ過）を、平成１７年に磯谷浄水場（緩

速ろ過）を新設しており、水量増加及び安定した供給を行うため、平成１６年

に歌棄配水池を、平成１８年に磯谷配水池を新設しています。 

 

寿都町簡易水道（旧寿都町市街地区簡易水道）

認可年月日 計画給水人口
計画一日
最大給水量

備　考

創設 S38.5.16 4,000 600

第１次拡張 S43.3.30 4,500 900 区域拡張

第２次拡張 S51.10.20 4,500 1,200 水量増

第３次拡張 S63.5.10 4,000 1,575 水量増

統合 H7.4.28 4,255 1,750
歌棄・磯谷地区簡易水道、能津登
専用水道を統合、事業名の変更
「寿都町簡易水道」

増補改良 H11.4.12 4,255 1,750 浄水方法の変更

第４次拡張 H15.4.28 4,060 2,110 水量増

名　称
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３ 水質検査の基本方針 

 １）採水地点 

  水道法で義務付けられている水道水の水質検査は、浄水場系統ごとに代表

 する給水栓及び原水で行います。 

 ２）検査項目 

  検査項目は、水道法で義務付けられている水質基準項目の検査を行います。 

 ３）検査頻度 

  検査頻度は水道法に基づく色、濁り、消毒の残留検査に関する検査につい

てはついては、給水栓で毎日行います。 

  おおむね月１回以上行うこととされている項目については、月１回、その

他の項目についてはこれまでの検出状況を考慮して設定いたします。 

 

４ 給水状況 

 

５ 水源概要 

 １）朱太川水系朱太川支流小川 

  朱太川支流の小川に設置している取水施設より１日１，１３２立方メート

ル取水して寿都浄水場へ送られます。 

 ２）滝の澗川水系滝の澗川 

  滝の澗川に設置している取水施設より１日６００立方メートル取水して

寿都浄水場へ送られます。 

備　考

計画給水区域

計画給水人口 4,060 人

１日最大計画給水量 2,110 ㎥

１日平均給水量 1,582 ㎥

１人１日平均給水量 520 L

区域内人口 2,662 人

現在給水人口 2,659 人

普及率 99.89 ％

１日最大実績給水量 2,056.0 ㎥

１日平均実績給水量 1,811.3 ㎥

１人１日実績平均給水量 493.2 L

認可計画

Ｒ４年度末
実績

区　分

字政泊町、字矢追町、字大磯町、字
新栄町、字渡島町、字開進町、字岩
崎町、字六条町、字樽岸町の一部、
字湯別町の一部、字歌棄町、字磯谷
町

内　容
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 ３）神社の川水系神社の川 

  神社の川源流付近の取水井より１日５３４立方メートル取水して歌棄浄

水場へ送られます。 

 ４）金瀬の沢川水系金瀬の沢川 

  金瀬の沢川源流付近の取水井より１日５５立方メートル取水して磯谷浄

水場へ送られます。 

 

６ 浄水施設概要 

 １）寿都浄水場（寿都町字矢追町９２５番地１） 

  給水区域    市街地区（政泊町～六条町）、樽岸町の一部、湯別町の

一部 

  原水の種類   表流水（朱太川水系朱太川支流小川、滝の澗川水系滝の

          澗川） 

  浄水能力    １，７３２㎥／日 

  浄水処理方式  急速ろ過方式 

  沈殿方式    薬品沈殿・傾斜板式 

  使用薬品 

   凝集剤    ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ） 

   アルカリ剤  苛性ソーダ 

   塩素剤    次亜塩素酸ナトリウム 

  浄水処理のフロー図 

 

 
 

２）歌棄浄水場（寿都町字歌棄町有戸１３３番地） 

  給水区域    湯別町の一部、歌棄町全域、磯谷町のうち鮫取澗、横澗 

の一部 

  原水の種類   湧水（神社の川水系神社の川） 

凝集剤（PAC）
小川 アルカリ剤（苛性ソーダ）
（表流水） 次亜塩素酸ナトリウム 寿都配水池

１号着水井

滝の澗川 混和池 フロック形成池 沈殿池 急速ろ過池 浄水池
（表流水）

２号着水井

歌棄浄水場沈殿池 寿都浄水場沈殿池 
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  浄水能力    ５３４m3／日 

  浄水処理方式  急速ろ過方式 

  沈殿方式    薬品沈殿・傾斜板式 

  使用薬品 

   凝集剤    ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ） 

   アルカリ剤  苛性ソーダ 

   塩素剤    次亜塩素酸ナトリウム 

  浄水処理のフロー図 

 
 

３）磯谷浄水場（寿都町字磯谷町島古丹１３５０番地） 

  給水区域    磯谷町のうち横澗の一部、島古丹、能津登 

  原水の種類   湧水（金瀬の沢川水系金瀬の沢川） 

  浄水能力    ５５m3／日 

  浄水処理方式  緩速ろ過方式 

  使用薬品 

   塩素剤    次亜塩素酸ナトリウム 

  浄水処理のフロー図 

 

 

 

 

 

７ 水道の原水及び浄水の状況 

 １）水質管理上注意しなければならない項目 

  降雨時の濁水流入、落葉時及び雪解け時の色度上昇、大腸菌等の混入、消

 毒用薬剤の注入による塩素酸及び臭素酸の上昇、凝集剤の注入によるアルミ

 ニウムの上昇 

 ２）原水の水質概況 

  ①小川水源及び滝の澗川水源 

   水源上流域には汚染源となる施設等がないことから原水水質は良好で

安定していますが、表流水のため降雨時の濁水の流入、落葉等の腐敗や雪

解け時における色度及び濁度の上昇、動物の糞便などに由来する大腸菌等

の混入のおそれがあります。 

  ②神社の川水源 

   神社の川源流部から直接取水しているため原水水質は良好で安定して

凝集剤（PAC）
アルカリ剤（苛性ソーダ） 次亜塩素酸ナトリウム 歌棄配水池

神社の川
（湧水）

着水井 混和池 フロック形成池 沈殿池 急速ろ過池 浄水池

磯谷浄水場緩速ろ過池 

次亜塩素酸ナトリウム 磯谷配水池
金瀬の川
（湧水）

着水井 緩速ろ過池 浄水池



5 

 

いますが、取水井から混入する濁水により色度及び濁度の上昇のおそれが

あります。 

  ③金瀬の沢川水源 

   金瀬の沢川源流部から直接取水しているため原水水質は良好で安定し

ています。 

 ３）浄水の水質概況 

  浄水については、浄水処理が適正に行われていますが、消毒に使用してい

 る次亜塩素酸に由来する塩素酸及び臭素酸の上昇、及び急速ろ過方式により

 処理している寿都・歌棄の各浄水場については、凝集剤に由来するアルミニ

 ウムの上昇の恐れがあります。 

 

８ 水質検査項目 

 検査項目については水道法に規定されている５１項目、原水のクリプトスポ

リジウム指標菌及び浄水の有機フッ素化合物（炭素とフッ素が結合した有機化

合物。PFAS）について検査を行います。 

 詳細の検査項目及び検査回数については、検査項目一覧表に記載しています。 

 １）浄水水質検査 

  ①毎日検査する事項 

   色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）については毎日行います。 

  ②毎月検査する項目 

   一般細菌等病原性微生物の汚染を疑わせる指標や水の基本的な性状に

関する項目（９項目）については月１回行います。 

  ③３ヶ月おきに検査する項目 

   検査頻度を減少させることが不可能なトリハロメタン等消毒副生成物

（１２項目）及び過去３年間の検査結果が水質基準の１／５を上回る項

目（アルミニウム及び蒸発残留物）については年４回（４・７・１０・

１月）行います。 

  ④夏季に検査する項目 

   ジェオスミン等藻類が発生することにより生成されるカビ臭物質項目

（２項目）については夏季に２回（７・８月）行います。 

  ⑤年１回検査する項目 

   ②～④以外の項目（２６項目）については年１回（７月）行います。 

有機フッ素化合物の検査については年１回（８月）行います。 

 ２）原水水質検査 

  ①３ヶ月おきに検査する項目 

   クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）の検査につい

   ては、年４回（４・７・１０・１月）行います。 

  ②年１回検査する項目 

クリプトスポリジウム指標菌以外の検査項目（基準項目のうち消毒副生

   成物及び味を除いた３８項目）及びクリプトスポリジウム検査（クリプ
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   トスポリジウムオーシスト等）については年１回（７月）行います。 

 ３）検査回数の減少及び検査の省略 

  一部検査項目については、水源の状況や過去の検査結果の状況から検査回

 数の減少もしくは検査を省略することができますが、万全を期するため、年

 １回以上検査を行うものとします。 

 ４）令和６年度の検査項目の変更について 

  令和６年度については水質基準に関する項目の変更はありませんが、有機

 フッ素化合物のうち、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフ

 ルオロオクタン酸（PFOA）が近年、一部の水道事業者において高濃度で検出

 されており、本町においても濃度の把握を行う必要があることから令和６年

 度は浄水の水質検査と合わせて有機フッ素化合物の検査を年１回行います。 

 

９ 採水地点 

 各浄水場系統に採水地点を設け、各浄水場系統に１箇所以上の検査地点が確

保できるように設定します。 

 

浄水場 水源 原水採水地点 浄水採水地点 

寿都浄水場 

朱太川水系

朱太川支流

小川 

寿都浄水場原水流入口 

（１号着水井） 
寿都町役場(台所) 

滝の澗川水

系滝の澗川 

寿都浄水場原水流入口 

（２号着水井） 

歌棄浄水場 
神社の川水

系神社の川 
歌棄浄水場原水流入口 

有戸種前会館 

(屋外散水栓または台

所) 

磯谷浄水場 

金瀬の沢川

水系金瀬の

沢川 

磯谷浄水場原水流入口 

磯谷会館 

(屋外散水栓または台

所) 

 

１０ 臨時の水質検査 

 １）水質検査の要件 

  臨時の水質検査、試験は、次のような場合に行います。 

  ①水源の水質が著しく悪化したとき 

  ②水源に異常があったとき 

  ③水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行して

  いるとき 

  ④浄水過程に異常があったとき 

  ⑤配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあ
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るとき 

  ⑥その他特に必要があると認められるとき 

 ２）水質検査項目 

  臨時の水質検査は、水質異常に応じた項目について検査します。 

 

１１ 水質検査方法 

 １）検査方法 

  毎日検査項目については、担当職員又は町から施設管理委託をした事業者

により行います。 

  毎日検査項目以外の検査項目については、本町においては独自の検査体制

 を有しないため、水道法第２０条第３項の規定により他の水道事業者（小樽

 市水道局）に検査を委託します。 

  検査については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定

 める方法（平成１５年厚生労働省告示第２６１号）によるものとします。 

 ２）水質検査検体の採取及び運搬 

  ①検体の採取方法 

   担当職員又は施設管理委託をした事業者が行い、委託先水道事業者によ

  り指定された採水方法により採水します。 

  ②検体の運搬方法 

検体に影響を及ぼさないようクール便を利用して行い、クール便での運

  搬が難しい場合、別の方法になる場合がありますが、極力検体に影響を及

  ぼさない方法により運搬を行います。 

 ３）水質検査の実施状況及び精度の確認 

  委託先水道事業者に対して適正に検査が行われているかどうか適宜確認

を行います。 

 

１２ 関係機関との連携 

 水道水が原因で水質事故が発生した場合には、町の関係部署、北海道（環境

生活部環境局環境政策課、後志総合振興局保健環境部（倶知安保健所））、後志

管内市町村及び国の指定を受けた機関等と連携し、適正な処理を行います。 

 

１３ 水質検査結果の評価及び水質検査計画の見直し 

 検査結果の評価は、検査ごとの結果を水質基準値等に照らし合わせて行いま

す。その結果、水質に異常が認められた時は直ちに原因究明を行い、安全で良

質な水質を確保するために必要な対策を講じます。 

 また、水質検査計画については、水質検査結果や水質状況等に基づき、必要

に応じて計画の見直しを行い、より一層充実したものにしていきます。 
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１４ 水質検査計画及び検査結果の公表 

 水質検査計画及び検査結果については、寿都町役場企業管理課窓口および寿

都町ホームページ(http://www.town.suttu.lg.jp/)において公表します。 

 

１５ 水質検査計画の意見反映 

 公表した計画については、検査結果により内容について意見をいただき、次

期検査計画策定の際に反映いたします。 



参 考 資 料 

 

 １）浄水方法について 

 ２）感染症について 

 ３）令和６年度原水及び浄水検査項目 

 ４）過去３年間の原水検査結果（令和３年度から５年度） 

 ５）過去３年間の浄水検査結果（令和３年度から５年度） 

 ６）令和５年度水質検査結果一覧表 No１から No７ 

 ７）水質基準項目の説明 



 

１）浄水方法について 

 

※急速ろ過（寿都浄水場・歌棄浄水場） 

 原水に付着している汚れなどを凝集剤などの薬品を使って凝集・沈殿させ、

沈殿後の上澄みの水を砂でろ過を行う方法で、水質が悪い場合でも確実にろ過

が行え、短時間で多量の水を浄水できるためこう呼ばれています。浄水規模に

係わらず施設面積も小規模にすることができますが、原水水質が悪い場合が多

く、薬品注入率が強めになるのが弱点で、また、凝集剤だけでは処理しきれな

い場合、オゾンや活性炭などを使用した高度処理を行う場合もあります。寿都

浄水場は、取水口付近の土砂や雨水などによる濁度や色度の上昇のおそれがあ

るため、また、歌棄浄水場は、取水井から混入する土砂などに由来する濁度や

色度の上昇のおそれがあるために採用しています。 

 

※緩速ろ過（磯谷浄水場） 

 原水に付着している汚れなどを凝集剤などの前処理を行わず、砂と砂に付着

する生物膜だけでろ過を行う方法で、比較的水質が良好に安定している場合に

使用されていますが、浄水時間が長くかかるためこう呼ばれます。 

 水質が安定している分、消毒用の塩素が少なく済みますが、浄水規模に応じ

て施設を作らなければならないため、浄水規模が大きいと必然的に施設が大き

くなる傾向があります。磯谷浄水場は、浄水水量が少なく、天候に係わらず水

質が安定しているため採用しています。 

 

※その他の浄水方法 

 現在では、砂の代わりに浸透膜を使用してろ過する方法もあり、砂のすきま

より小さい穴の開いた繊維質の管を通してろ過する方法で、砂では取りきれな

い微生物も取り除けるため消毒用塩素が少なくて済みます。ただし、水質が悪

い場合などは急速ろ過と同じような前処理を行わなければならない場合もあ

ります。 

 地下水や伏流水など、水質が良好に安定している水源を原水に使用している

場合、ろ過を行わずに塩素消毒のみで浄水している場合もあります。 

 

 ※使用薬剤について 

 各浄水場で浄水処理時に使用する薬剤の効果については次のとおりです。 

  ①凝集剤（寿都浄水場・歌棄浄水場） 

   原水に含まれる細かな汚れの成分を大きな塊にするために使用します。

汚れの成分は、そのもの自体が互いに反発する性質を持っているため、凝

集剤を使用することで汚れが結合しやすくなり、大きな塊にすることによ

り沈殿槽での沈降やろ過池での汚れの除去が容易になります。 

  ②アルカリ剤（寿都浄水場・歌棄浄水場） 

   ｐＨ値を調整するために使用します。ｐＨ値が不安定な場合、凝集剤の



 

  効果が悪くなり、また、凝集剤そのものが酸性のため、ｐＨ値の調整のた

  めに使用します。歌棄浄水場では凝集剤の使用量が少ないため、原水の状

  態によっては使用しない場合もあります。 

  ③塩素剤（寿都浄水場・歌棄浄水場・磯谷浄水場） 

   水道法第２２条では「水道事業者は消毒その他衛生上必要な措置を講じ

  なければならない。」とされており、水道法施行規則第１７条第１項第３

  号で「給水栓における水が、遊離残留塩素を０．１mg／リットル以上保持

  するように塩素消毒をすること。」と規定されています。そのため、水源、

  水質に係わらず最終的に必ず塩素消毒を行うことになっています。 

 



 

２）感染症について 

 

※エキノコックス 

 エキノコックス症は、寄生虫のエキノコックスによって起きる感染症で、人

間に感染し、放置すると、おおよそ１０～２０年で死に至ると言われています。 

 北海道に繁殖するエキノコックスは虫卵（卵生体）が約３５μｍ（０．０３

５mm）、成虫で１．２mm～１．５mm 程度の大きさで、ろ過砂で除去でき、また、

塩素消毒により死滅するため浄水にエキノコックスが混入することはありま

せん。 

 

※腸管出血性大腸菌 

 大腸菌は人や動物の体内に存在し、そのほとんどは無害ですが、一部の大腸

菌（Ｏ２６、Ｏ１５７など）はベロ毒素と呼ばれる腸管出血性の下痢などを引

き起こす抗体があり、加熱消毒が不十分な食品などから感染します。ただし、

大腸菌そのものは非常に弱い菌で塩素消毒により死滅します。 

 なお、水道法第２１条の規定により浄水場などの作業に従事する者及び浄水

場などの構内に居住する者はおおむね６ヶ月に１回の健康診断（赤痢、腸チフ

ス、パラチフス及び病原性大腸菌に係る感染症検査）が義務付けられており、

本町においても担当職員及び委託業者の従事者に対して健康診断を行ってお

ります。 

 

※クリプトスポリジウム 

 クリプトスポリジウムは大きさが５μｍ（０．００５mm）程度の病原性原虫

の一つで、そのままでは増殖することはありませんが、人間の体、特に消化器

に入ると爆発的に増殖し、下痢などの症状を発症させ、場合によっては死に至

ることもあります。 

 厚生労働省の対策指針（水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針）で、

感染の恐れが高い水源を使用している場合、原水をろ過したうえで浄水濁度を

０．１度以下に抑え、適切な頻度でクリプトスポリジウム検査及びクリプトス

ポリジウム指標菌検査を実施することとなっています。 

 

※クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断（厚生労働省通知より） 

 ①レベル４（クリプトスポリジウム等による汚染のおそれが高い） 

  地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことが

 ある施設 

 ②レベル３（クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがある） 

  地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出され

 たことがある施設 

 ③レベル２（当面、クリプトスポリジウム等による汚染の可能性が低い） 

  地表水等が混入していない被圧地下水（粘土質土や岩盤などの下にあって



 

 地表水が混入できない状態の地下水）以外の水を原水としており、当該原水

 から指標菌が検出されたことがない施設 

 ④レベル１（クリプトスポリジウム等による汚染の可能性が低い） 

  地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、当該原水か

 ら指標菌が検出されたことがない施設 

  このうち、レベル４、レベル３の施設においては、ろ過設備を必ず整備す

 ること（レベル３の施設はろ過設備に代えてクリプトスポリジウムを不活化

 できる紫外線処理設備を設置することが可能）。 

 

※本町のクリプトスポリジウム等汚染の判断及び対策 

 寿都浄水場で使用している原水については、地表水を原水として使用し、ク

リプトスポリジウム指標菌が頻繁に検出されるため、レベル４としています。 

 また、歌棄・磯谷浄水場については、地表水以外の水（湧水（河川源流部か

ら直接取水した水））を原水として使用し、過去にクリプトスポリジウム指標

菌が検出されたことがあるため、レベル３としています。 

 本町では、各浄水場にろ過設備を備えたうえで、浄水濁度を０．１度以下に

抑え、年１回のクリプトスポリジウム検査及び年４回のクリプトスポリジウム

指標菌（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）検査を行っています。 



参考資料

３）原水及び浄水検査項目

回数減 省略 原水 浄水 原水 浄水
色、濁り及び消毒の残留効果 毎日 毎日 毎日

基1 一般細菌 年１回（原水全項目） ７月
基2 大腸菌 検出されないこと 年４回（クリプト指標菌） ４・７・１０・１月
基3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して 0.003mg/l以下 ●
基4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して 0.0005mg/l以下 ●
基5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して 0.01mg/l以下 ●
基6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して 0.01mg/l以下 ④省略可
基7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して 0.01mg/l以下 ● ③省略可
基8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して 0.02mg/l以下 ④省略可
基9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 ●
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して 0.01mg/l以下 不可 年４回（消毒副生成物） ４・７・１０・１月
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 ●
基12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して 0.8mg/l以下 ● ③省略可
基13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して 1.0mg/l以下 ● ⑤省略可
基14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 ●
基15 １、４－ジオキサン 0.05mg/l以下 ●
基16 シス－１､  ２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 ●
基17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 ●
基18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 ●
基19 トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 ●
基20 ベンゼン 0.01mg/l以下 ●
基21 塩素酸 0.6mg/l以下
基22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下
基23 クロロホルム 0.06mg/l以下
基24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
基25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
基26 臭素酸 0.01mg/l以下 ⑦省略可
基27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下
基28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
基29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
基30 ブロモホルム 0.09mg/l以下
基31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
基32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して 1.0mg/l以下 年１回（浄水全項目） ７月
基33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して 0.2mg/l以下 年４回（基準値1/5超過） ４・７・１０・１月
基34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して 0.3mg/l以下
基35 銅及びその化合物 銅の量に関して 1.0mg/l以下

味 基36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して 200mg/l以下 ●
色 基37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して 0.05mg/l以下

基38 塩化物イオン 200mg/l以下 １回／月 ①１回／３ヶ月まで 不可 毎月（基本的項目） 毎月
基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 ● 年１回（浄水全項目） ７月
基40 蒸発残留物 500mg/l以下 ● 年４回（基準値1/5超過） ４・７・１０・１月

泡 基41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 ● 年１回（浄水全項目） ７月
基42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下
基43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下

泡 基44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 ●
臭い 基45 フェノール類 フェノールの量に換算して 0.005mg/l以下 ●
味 基46 有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/l以下

基47 ＰＨ値 5.8以上8.8以下
基48 味 異常でないこと
基49 臭気 異常でないこと
基50 色度 5度以下
基51 濁度 2度以下

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） 0.00005mg以下 （暫定） 年１回（ＰＦＡＳ） ８月
嫌気性芽胞菌 年４回（クリプト指標菌） ４・７・１０・１月
クリプトスポリジウムオーシスト
ジアルジアシスト

検査場所で●印が記載されている項目については、送水及び配水施設内で濃度が上昇しないと認められる場合、給水栓以外の箇所（浄水施設出口、送水及び配水施設）での採水が可能

注：①自動測定・記録をされている場合、１回／３ヶ月まで検査回数の減少可
　　②一定の水質が確保されている場合、過去３年間で基準値の１／５以下の場合１回／年まで、１／１０以下の場合１回／３年まで検査回数の減少可
　　③過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、水源周辺状況から検査を行う必要がない場合は省略可
　　④過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、水源周辺状況及び薬品、資機材の使用状況から検査を行う必要がない場合は省略可
　　⑤過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、水源周辺状況から検査を行う必要がない場合は省略可（海水を使用する場合は不可）
　　⑥過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、水源周辺状況（地下水を使用する場合は近傍の地下水状況）から検査を行う必要がない場合は省略可
　　⑦過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、水源周辺状況から検査を行う必要がない場合は省略可（浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合は不可）
　　⑧過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、水源周辺状況（湖沼等の停滞水源を使用する場合は、藻類の発生状況など）から検査を行う必要がない場合は省略可

臭
い

年１回（浄水全項目）

７・８月発生時に月１回（カビ臭）

毎月

７月

７月

７月

毎月（基本的項目）

年１回（浄水全項目）
③省略可

１回／３ヶ月 ③省略可

７月

７月

年１回（浄水全項目）

年４回（消毒副生成物）不可

年１回（浄水全項目） ７月

②１回／３年まで

４・７・１０・１月

⑥省略可

金
属
類

１回／３ヶ月

1mlの検水で形成される集落数が100以下

色

年１回（原水全項目）

年１回（原水全項目）

不可

③省略可

発生時に１回／月 ⑧省略可

１回／３ヶ月 ②１回／３年まで

③省略可

②１回／３年まで

不可

有
機
物

無
機
物

クリプト

不可

基
礎
的
性
状

②１回／３年まで

②１回／３年まで

不可

不可

１回／月 ①１回／３ヶ月まで

味

消
毒
副
生
成
物

④省略可

ＰＦＡＳ

年１回（クリプト） ７月

年１回（原水全項目） ７月

検査を行う月検査回数の減及び省略の可否
区分

病原
微生物

１回／月 毎月

番号
検査回数

毎月（基本的項目）
不可 不可

検査項目名

基礎的性状

基準値 基本検査頻度
検査
場所



参考資料

４）過去３年間の原水検査結果（令和３年度から５年度）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値

基1 一般細菌 560 480 470 170 140 79 1 6 14 7 6 4

基2 大腸菌 検出されないこと 21 47 370 240 47 64 0 0 14 0 0 0

基3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して 0.003mg/l以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

基4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して 0.0005mg/l以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

基5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

基6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して 0.01mg/l以下 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

基7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

基8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して 0.02mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

基9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

基10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 0.15 0.16 0.14 0.16 0.14 0.14 0.07 0.07 0.06 0.47 0.07 0.43

基12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して 0.8mg/l以下 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

基13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して 1.0mg/l以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

基14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

基15 １、４－ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

基16 シス－１､  ２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

基17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

基18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

基19 トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

基20 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

基21 塩素酸 0.6mg/l以下
基22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下
基23 クロロホルム 0.06mg/l以下
基24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
基25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
基26 臭素酸 0.01mg/l以下
基27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下
基28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
基29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
基30 ブロモホルム 0.09mg/l以下
基31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
基32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して 1.0mg/l以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

基33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して 0.2mg/l以下 0.06 0.07 0.07 0.33 0.1 0.51 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

基34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して 0.3mg/l以下 0.05 0.059 0.065 0.35 0.1 0.52 0.005 0.005 0.006 0.009 0.005 0.004

基35 銅及びその化合物 銅の量に関して 1.0mg/l以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

味 基36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して 200mg/l以下 9 8.9 9.0 16.5 16.8 16.4 10.8 10.8 10.7 14.3 10.8 14.2

色 基37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して 0.05mg/l以下 0.003 0.003 0.005 0.028 0.006 0.018 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

基38 塩化物イオン 200mg/l以下 12.1 11.7 11.4 21.8 22.3 20.3 13.5 13.3 13.3 18.7 13.3 17.0

基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 29 28 29 32 32 32 25 25 25 34 25 34

基40 蒸発残留物 500mg/l以下 82 78 80 124 100 112 95 85 94 115 85 121

泡 基41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

基42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

基43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

泡 基44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

臭い 基45 フェノール類 フェノールの量に換算して 0.005mg/l以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

味 基46 有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/l以下 1.09 0.99 1.09 0.94 0.94 1.02 0.14 0.15 0.14 0.17 0.15 0.14

基47 ＰＨ値 5.8以上8.8以下 7.5 7.53 7.54 7.59 7.6 7.60 7.44 7.55 7.54 7.32 7.55 7.39

基48 味 異常でないこと
基49 臭気 異常でないこと 藻臭 藻臭 弱藻臭 藻臭 藻臭 弱藻臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭

基50 色度 5度以下 6.1 5.0 5.8 18.4 5.2 9.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

基51 濁度 2度以下 0.8 0.5 0.8 7.6 1.8 5.6 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

嫌気性芽胞菌 2 0 2 28 9 18 0 0 0 0 0 0

クリプトスポリジウムオーシスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ジアルジアシスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クリプト
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色

味

臭
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磯谷浄水場（金瀬の沢川）歌棄浄水場（神社の川）寿都浄水場（滝ノ澗川）寿都浄水場（小川）

基
礎
的
性
状

基準値

1mlの検水で形成される集落数が100以下

金
属
類

無
機
物

区分 番号 検査項目名



参考資料

５）過去３年間の浄水検査結果（令和３年度から５年度）

最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値 最高値 平均値
基1 一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基2 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
基3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して 0.003mg/l以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
基4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して 0.0005mg/l以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
基5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して 0.02mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
基9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.47 0.47 0.42 0.42 0.43 0.43
基12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して 0.8mg/l以下 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
基13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して 1.0mg/l以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
基14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
基15 １、４－ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
基16 シス－１､  ２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
基19 トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
基20 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
基21 塩素酸 0.6mg/l以下 0.06 0.06 0.09 0.0675 0.07 0.0625 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
基22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
基23 クロロホルム 0.06mg/l以下 0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.002 0.00125 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
基25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 0.004 0.00225 0.004 0.0025 0.005 0.00275 0.002 0.00125 0.003 0.0015 0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001
基26 臭素酸 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 0.008 0.0045 0.007 0.00425 0.012 0.00525 0.004 0.00175 0.006 0.0025 0.002 0.00125 <0.001 <0.001 0.002 <0.00125 <0.001 <0.001
基28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
基29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 0.003 0.00175 0.002 0.00125 0.004 0.00175 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基30 ブロモホルム 0.09mg/l以下 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.00125 0.002 0.00125 0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
基32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して 1.0mg/l以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
基33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して 0.2mg/l以下 0.11 0.065 0.18 0.1075 0.14 0.0575 0.06 0.0325 0.04 0.0275 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
基34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して 0.3mg/l以下 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 <0.0003 <0.0003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
基35 銅及びその化合物 銅の量に関して 1.0mg/l以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.001 0.001 0.01 0.01 <0.001 <0.001 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

味 基36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して 200mg/l以下 15 15 14.6 14.6 14.4 14.4 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.5 14.5 14.4 14.4 14.4 14.4

色 基37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して 0.05mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
基38 塩化物イオン 200mg/l以下 24.8 22.2 24.6 22.1 25.5 22.2 22.6 19.425 21.6 19.5 21.7 19.2 19.7 18.333 21.1 18.408 19.5 17.791
基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 30 30 29 29 29 29 25 25 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34
基40 蒸発残留物 500mg/l以下 95 84.25 89 82 97 88.25 107 99.5 102 99.75 104 100.5 123 118.75 119 117 124 120.5

泡 基41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
基42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
基43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

泡 基44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
臭い 基45 フェノール類 フェノールの量に換算して 0.005mg/l以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
味 基46 有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/l以下 0.74 0.395833333 0.89 0.390833333 0.61 0.374166667 0.41 0.2025 0.53 0.231666667 0.52 0.210833333 0.19 0.1675 0.27 0.1875 0.29 0.169166667

基47 ＰＨ値 5.8以上8.8以下 7.36 7.101666667 7.38 7.163333333 7.29 7.175 7.25 7.125 7.33 7.219166667 7.31 7.2225 7.5 7.374166667 7.58 7.46 7.63 7.4525
基48 味 異常でないこと 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし
基49 臭気 異常でないこと 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし

基50 色度 5度以下 <0.5 <0.5 0.6 0.508333333 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
基51 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

３ヶ月検査項目で省略不可となる数値（基準値の１／５以上）
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検査項目名番号区分 令和４年度
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令和５年度
寿都浄水場（寿都町役場）

令和５年度
歌棄浄水場（有戸種前会館）

令和５年度
磯谷浄水場（磯谷会館）

令和３年度 令和４年度令和３年度
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No1

水道事業者等名 寿都町長  片　岡　春　雄
水道事業名 寿都町簡易水道事業
浄水場 寿都浄水場
水源 朱太川水系朱太川支流小川
採水場所 寿都浄水場原水流入口（１号着水井）
検査機関 小樽市水道局水質管理課
水質検査結果（該当するものに〇印）［〇］原　　水［〇］浄　　水
原水の種別　（該当するものに○印）［○］表 流 水［　］伏 流 水［　］浅 井 戸［　］深 井 戸［　］湧　　水［　］浄水受水
浄水処理方法（該当するものに○印）［○］急速ろ過［　］緩速ろ過［　］消毒のみ［　］その他（　　　　）

回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ）

1 一般細菌 100/ml 470 1

2 大腸菌 検出されないこと 7.4 370 16 7.4 4

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 <0.0003 1

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 <0.00005 1

5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1

6 鉛及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1

8 六価クロム化合物 0.02mg/l以下 <0.002 1

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004 1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 <0.001 1

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 0.14 1

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 <0.05 1

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 1

15 １,４－ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 1

16 シス－１、２－ジクロロエチレン等 0.04mg/l以下 <0.001 1

17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.001 1

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 1

19 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下 <0.0001 1

20 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.0001 1

21 塩素酸 0.6mg/l以下 0

22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 0

23 クロロホルム 0.06mg/l以下 0

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 0

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 0

26 臭素酸 0.01mg/l以下 0

27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 0

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 0

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 0

30 ブロモホルム 0.09mg/l以下 0

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 0

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 0.07 1

34 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 0.065 1

35 銅及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 9.0 1

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 0.005 1

38 塩化物イオン 200mg/l以下 11.4 1

39 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 29 1

40 蒸発残留物 500mg/l以下 80 1

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 1

42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 1

43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 1

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.004 1

45 フェノール類 0.005mg/l以下 <0.0005 1

46 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 1.09 1

47 ｐH 5.8以上8.8以下 7.54 1

48 味 異常でないこと 0

49 臭気 異常でないこと 弱藻臭 1

50 色度 5度以下 5.8 1

51 濁度 2度以下 0.8 1

嫌気性芽胞菌 2 1 0 0 4

クリプトスポリジウムオーシスト 0 1
ジアルジアシスト 0 1

基  準  値

５令和 年度水質検査結果一覧表６）

No 項    目    名 備　考
9月 年　度

最大値
年　度
最小値

年　度
平均値

1月

基準値不
適合回数

基準値の１割超過回数
基準値の７割超過回数2月 3月 測定

回数
4月 5月 6月 12月8月 10月7月 11月

1６　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン 数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算



参考資料

No2

水道事業者等名 寿都町長  片　岡　春　雄
水道事業名 寿都町簡易水道事業
浄水場 寿都浄水場
水源 滝の澗川水系滝の澗川
採水場所 寿都浄水場原水流入口（２号着水井）
検査機関 小樽市水道局水質管理課
水質検査結果（該当するものに〇印）［〇］原　　水［〇］浄　　水
原水の種別　（該当するものに○印）［○］表 流 水［　］伏 流 水［　］浅 井 戸［　］深 井 戸［　］湧　　水［　］浄水受水
浄水処理方法（該当するものに○印）［○］急速ろ過［　］緩速ろ過［　］消毒のみ［　］その他（　　　　）

回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ）

1 一般細菌 100/ml 79 1

2 大腸菌 検出されないこと 5.1 60 64 1 4

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 <0.0003 1

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 <0.00005 1

5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1

6 鉛及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1

8 六価クロム化合物 0.02mg/l以下 <0.002 1

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004 1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 <0.001 1

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 0.14 1

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 <0.05 1

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 1

15 １,４－ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 1

16 シス－１、２－ジクロロエチレン等 0.04mg/l以下 <0.001 1

17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.001 1

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 1

19 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下 <0.0001 1

20 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.0001 1

21 塩素酸 0.6mg/l以下 0

22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 0

23 クロロホルム 0.06mg/l以下 0

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 0

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 0

26 臭素酸 0.01mg/l以下 0

27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 0

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 0

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 0

30 ブロモホルム 0.09mg/l以下 0

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 0

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 0.51 1

34 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 0.52 1

35 銅及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 16.4 1

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 0.018 1

38 塩化物イオン 200mg/l以下 20.3 1

39 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 32 1

40 蒸発残留物 500mg/l以下 112 1

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 1

42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 1

43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 1

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.004 1

45 フェノール類 0.005mg/l以下 <0.0005 1

46 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 1.02 1

47 ｐH 5.8以上8.8以下 7.60 1

48 味 異常でないこと 0

49 臭気 異常でないこと 弱藻臭 1

50 色度 5度以下 9.5 1

51 濁度 2度以下 5.6 1

嫌気性芽胞菌 7 18 1 1 4

クリプトスポリジウムオーシスト 0 1
ジアルジアシスト 0 1

令和 ５ 年度水質検査結果一覧表

No 項    目    名 基  準  値

６）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 測定
回数

基準値の１割超過回数
年　度
最大値

年　度
最小値

年　度
平均値

備　考
基準値の７割超過回数

基準値不
適合回数

1６　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン 数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算



参考資料

No3

水道事業者等名 寿都町長  片　岡　春　雄
水道事業名 寿都町簡易水道事業
浄水場 歌棄浄水場
水源 神社の川水系神社の川
採水場所 歌棄浄水場原水流入口
検査機関 小樽市水道局水質管理課
水質検査結果（該当するものに〇印）［〇］原　　水［〇］浄　　水
原水の種別　（該当するものに○印）［　］表 流 水［　］伏 流 水［　］浅 井 戸［　］深 井 戸［〇］湧　　水［　］浄水受水
浄水処理方法（該当するものに○印）［○］急速ろ過［　］緩速ろ過［　］消毒のみ［　］その他（　　　　）

回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ）

1 一般細菌 100/ml 14 1

2 大腸菌 検出されないこと 0 0 14 0 4

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 <0.0003 1

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 <0.00005 1

5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1

6 鉛及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1

8 六価クロム化合物 0.02mg/l以下 <0.002 1

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004 1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 <0.001 1

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 0.06 1

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 <0.05 1

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 1

15 １,４－ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 1

16 シス－１、２－ジクロロエチレン等 0.04mg/l以下 <0.001 1

17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.001 1

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 1

19 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下 <0.0001 1

20 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.0001 1

21 塩素酸 0.6mg/l以下 0

22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 0

23 クロロホルム 0.06mg/l以下 0

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 0

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 0

26 臭素酸 0.01mg/l以下 0

27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 0

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 0

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 0

30 ブロモホルム 0.09mg/l以下 0

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 0

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 <0.01 1

34 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 0.006 1

35 銅及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 10.7 1

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1

38 塩化物イオン 200mg/l以下 13.3 1

39 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 25 1

40 蒸発残留物 500mg/l以下 94 1

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 1

42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 1

43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 1

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.004 1

45 フェノール類 0.005mg/l以下 <0.0005 1

46 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 0.14 1

47 ｐH 5.8以上8.8以下 7.54 1

48 味 異常でないこと 0

49 臭気 異常でないこと 無臭 1

50 色度 5度以下 <0.5 1

51 濁度 2度以下 <0.1 1

嫌気性芽胞菌 0 0 0 0 4

クリプトスポリジウムオーシスト 0 1
ジアルジアシスト 0 1

令和 ５ 年度水質検査結果一覧表

No 項    目    名 基  準  値

６）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 測定
回数

基準値の１割超過回数
年　度
最大値

年　度
最小値

年　度
平均値

備　考
基準値の７割超過回数

基準値不
適合回数

1６　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン 数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算



参考資料

No4

水道事業者等名 寿都町長  片　岡　春　雄
水道事業名 寿都町簡易水道事業
浄水場 磯谷浄水場
水源 金瀬の沢川水系金瀬の沢川
採水場所 磯谷浄水場原水流入口
検査機関 小樽市水道局水質管理課
水質検査結果（該当するものに〇印）［〇］原　　水［〇］浄　　水
原水の種別　（該当するものに○印）［　］表 流 水［　］伏 流 水［　］浅 井 戸［　］深 井 戸［〇］湧　　水［　］浄水受水
浄水処理方法（該当するものに○印）［　］急速ろ過［〇］緩速ろ過［　］消毒のみ［　］その他（　　　　）

回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ）

1 一般細菌 100/ml 4 1

2 大腸菌 検出されないこと 0 0 16 0 4

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 <0.0003 1

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 <0.00005 1

5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1

6 鉛及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1

8 六価クロム化合物 0.02mg/l以下 <0.002 1

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004 1

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 <0.001 1

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 0.43 1

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 <0.05 1

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 1

15 １,４－ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 1

16 シス－１、２－ジクロロエチレン等 0.04mg/l以下 <0.001 1

17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.001 1

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 1

19 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下 <0.0001 1

20 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.0001 1

21 塩素酸 0.6mg/l以下 0

22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 0

23 クロロホルム 0.06mg/l以下 0

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 0

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 0

26 臭素酸 0.01mg/l以下 0

27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 0

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 0

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 0

30 ブロモホルム 0.09mg/l以下 0

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 0

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 <0.01 1

34 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 0.004 1

35 銅及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 14.2 1

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1

38 塩化物イオン 200mg/l以下 17.0 1

39 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 34 1

40 蒸発残留物 500mg/l以下 121 1

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 1

42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 1

43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 1

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.004 1

45 フェノール類 0.005mg/l以下 <0.0005 1

46 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 0.14 1

47 ｐH 5.8以上8.8以下 7.39 1

48 味 異常でないこと 0

49 臭気 異常でないこと 無臭 1

50 色度 5度以下 <0.5 1

51 濁度 2度以下 <0.1 1

嫌気性芽胞菌 0 0 0 0 4

クリプトスポリジウムオーシスト 0 1
ジアルジアシスト 0 1

令和 ５ 年度水質検査結果一覧表

No 項    目    名 基  準  値

６）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 測定
回数

基準値の１割超過回数
年　度
最大値

年　度
最小値

年　度
平均値

備　考
基準値の７割超過回数

基準値不
適合回数

1６　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン 数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算



参考資料

No5

水道事業者等名 寿都町長  片　岡　春　雄
水道事業名 寿都町簡易水道事業
浄水場 寿都浄水場
採水場所 寿都町役場（台所）
検査機関 小樽市水道局水質管理課
水質検査結果（該当するものに〇印）［　］原　　水［〇］浄　　水
原水の種別　（該当するものに○印）［〇］表 流 水［　］伏 流 水［　］浅 井 戸［　］深 井 戸［　］湧　　水［　］浄水受水
浄水処理方法（該当するものに○印）［〇］急速ろ過［　］緩速ろ過［　］消毒のみ［　］その他（　　　　）

回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ）

1 一般細菌 100/ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

6 鉛及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

8 六価クロム化合物 0.02mg/l以下 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 0.16 1 0.16 0.16 0.16

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 <0.05 1 <0.05 <0.05 <0.05

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01

14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002

15 １,４－ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005

16 シス－１、２－ジクロロエチレン等 0.04mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001

19 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001

20 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001

21 塩素酸 0.6mg/l以下 <0.06 <0.06 0.07 <0.06 4 0.07 <0.06 0.0625

22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

23 クロロホルム 0.06mg/l以下 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 4 0.002 <0.001 0.00125

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 0.002 0.005 0.003 0.001 4 0.005 0.001 0.00275

26 臭素酸 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 0.003 0.012 0.005 0.001 4 0.012 0.001 0.00525

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 <0.001 0.004 0.001 <0.001 4 0.004 <0.001 0.00175

30 ブロモホルム 0.09mg/l以下 0.001 0.001 0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 0.03 0.03 0.03 0.14 4 0.14 0.03 0.0575

34 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 0.004 1 0.004 0.004 0.004

35 銅及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 14.4 1 14.4 14.4 14.4

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

38 塩化物イオン 200mg/l以下 19.4 21.2 22.6 21.6 22.1 22.0 25.5 22.5 24.6 20.8 21.8 23.4 12 25.5 19.4 22.3

39 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 29 1 29 29 29

40 蒸発残留物 500mg/l以下 76 97 87 93 4 97 76 88.25

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02

42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001

43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004

45 フェノール類 0.005mg/l以下 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005

46 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 0.34 0.32 0.39 0.49 0.42 0.61 0.55 0.26 0.26 0.27 0.29 0.29 12 0.61 0.26 0.374166667

47 ｐH 5.8以上8.8以下 7.20 7.21 7.18 7.29 7.28 7.14 7.07 7.13 7.16 7.20 7.18 7.06 12 7.29 7.06 7.175

48 味 異常でないこと 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 12 異味なし 異味なし 異味なし

49 臭気 異常でないこと 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 12 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし

50 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

51 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

令和 ５ 年度水質検査結果一覧表

No 項    目    名 基  準  値

６）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 測定
回数

基準値の１割超過回数
年　度
最大値

年　度
最小値

年　度
平均値

備　考
基準値の７割超過回数

基準値不
適合回数

1６　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン 数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算



参考資料

No6

水道事業者等名 寿都町長  片　岡　春　雄
水道事業名 寿都町簡易水道事業
浄水場 歌棄浄水場
採水場所 有戸種前会館
検査機関 小樽市水道局水質管理課
水質検査結果（該当するものに〇印）［　］原　　水［〇］浄　　水
原水の種別　（該当するものに○印）［　］表 流 水［　］伏 流 水［　］浅 井 戸［　］深 井 戸［〇］湧　　水［　］浄水受水
浄水処理方法（該当するものに○印）［〇］急速ろ過［　］緩速ろ過［　］消毒のみ［　］その他（　　　　）

回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ）

1 一般細菌 100/ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0

2 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出

3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003

4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005

5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

6 鉛及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

8 六価クロム化合物 0.02mg/l以下 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 0.05 1 0.05 0.05 0.05

12 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 <0.05 1 <0.05 <0.05 <0.05

13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01

14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002

15 １,４－ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005

16 シス－１、２－ジクロロエチレン等 0.04mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001

19 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001

20 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001

21 塩素酸 0.6mg/l以下 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06

22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002

23 クロロホルム 0.06mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 0.001

26 臭素酸 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 4 0.002 <0.001 0.00125

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001

30 ブロモホルム 0.09mg/l以下 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 4 0.001 <0.001 0.001

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008

32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01

33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 0.02 0.02 0.02 0.02 4 0.02 0.02 0.02

34 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003

35 銅及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 11.7 1 11.7 11.7 11.7

37 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001

38 塩化物イオン 200mg/l以下 19.5 18.8 18.9 17.7 18.1 19.1 19.2 20.3 21.7 18.9 19.0 18.9 12 21.7 17.7 19.175

39 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 25 1 25 25 25

40 蒸発残留物 500mg/l以下 102 94 102 104 4 104 94 100.5

41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02

42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001

43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001

44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004

45 フェノール類 0.005mg/l以下 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005

46 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 0.21 0.13 0.12 0.15 0.10 0.20 0.22 0.52 0.33 0.17 0.16 0.22 12 0.52 0.10 0.210833333

47 ｐH 5.8以上8.8以下 7.31 7.12 7.25 7.26 7.24 7.28 7.14 7.25 7.26 7.17 7.22 7.17 12 7.31 7.12 7.2225

48 味 異常でないこと 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 12 異味なし 異味なし 異味なし

49 臭気 異常でないこと 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 12 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし

50 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5

51 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

６）

2月 3月

令和 ５ 年度水質検査結果一覧表

測定
回数

基準値の１割超過回数
年　度
最大値

年　度
最小値

年　度
平均値

備　考
基準値の７割超過回数

基準値不
適合回数

No 項    目    名 基  準  値
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

1６　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン 数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算



参考資料

No7

水道事業者等名 寿都町長  片　岡　春　雄
水道事業名 寿都町簡易水道事業
浄水場 磯谷浄水場
採水場所 磯谷会館
検査機関 小樽市水道局水質管理課
水質検査結果（該当するものに〇印）［　］原　　水［〇］浄　　水
原水の種別　（該当するものに○印）［　］表 流 水［　］伏 流 水［　］浅 井 戸［　］深 井 戸［〇］湧　　水［　］浄水受水
浄水処理方法（該当するものに○印）［　］急速ろ過［〇］緩速ろ過［　］消毒のみ［　］その他（　　　　）

回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ） 回数（1） 回数（ ） 回数（ ）

1 一般細菌 100/ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
2 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 12 不検出 不検出 不検出
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 <0.0003 1 <0.0003 <0.0003 <0.0003
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 <0.00005 1 <0.00005 <0.00005 <0.00005
5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001
6 鉛及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001
8 六価クロム化合物 0.02mg/l以下 <0.002 1 <0.002 <0.002 <0.002
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 0.43 1 0.43 0.43 0.43
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 <0.05 1 <0.05 <0.05 <0.05
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01
14 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 1 <0.0002 <0.0002 <0.0002
15 １,４－ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 1 <0.005 <0.005 <0.005
16 シス－１、２－ジクロロエチレン等 0.04mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001
17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001
19 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001
20 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.0001 1 <0.0001 <0.0001 <0.0001
21 塩素酸 0.6mg/l以下 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 4 <0.06 <0.06 <0.06
22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 4 <0.002 <0.002 <0.002
23 クロロホルム 0.06mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001
26 臭素酸 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001
27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 4 <0.003 <0.003 <0.003
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001
30 ブロモホルム 0.09mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4 <0.001 <0.001 <0.001
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 4 <0.008 <0.008 <0.008
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 4 <0.01 <0.01 <0.01
34 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 <0.003 1 <0.003 <0.003 <0.003
35 銅及びその化合物 1.0mg/l以下 <0.01 1 <0.01 <0.01 <0.01
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 14.4 1 14.4 14.4 14.4
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.001 1 <0.001 <0.001 <0.001
38 塩化物イオン 200mg/l以下 18.5 18.0 18.0 17.1 17.1 16.6 17.2 18.3 19.5 17.6 17.8 18.4 12 19.5 16.6 17.842
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度） 300mg/l以下 34 1 34 34 34
40 蒸発残留物 500mg/l以下 121 118 119 124 4 124 118 120.5
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 1 <0.02 <0.02 <0.02
42 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001
43 ２-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 2 <0.000001 <0.000001 <0.000001
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.004 1 <0.004 <0.004 <0.004
45 フェノール類 0.005mg/l以下 <0.0005 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005
46 有機物（全有機炭素（TOC)の量） 3mg/l以下 0.16 0.19 0.15 0.14 0.13 0.15 0.18 0.29 0.16 0.16 0.14 0.18 12 0.29 0.13 0.1691667

47 ｐH 5.8以上8.8以下 7.63 7.52 7.58 7.52 7.53 7.35 7.41 7.44 7.45 7.39 7.30 7.31 12 7.63 7.3 7.45
48 味 異常でないこと 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 異味なし 12 異味なし 異味なし 異味なし
49 臭気 異常でないこと 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし 12 異臭気なし 異臭気なし 異臭気なし

50 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12 <0.5 <0.5 <0.5
51 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 12 <0.1 <0.1 <0.1

4月 5月 6月

６）令和 ５ 年度水質検査結果一覧表

No 項    目    名 基  準  値
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 測定

回数

基準値の１割超過回数
年　度
最大値

年　度
最小値

年　度
平均値

備　考
基準値の７割超過回数

基準値不
適合回数

1６　シス－１、２－ジクロロエチレン及びトランス－１、２－ジクロロエチレン 数値に定量下限値（<）が含まれる場合、平均値は定量下限値を数値として計算



参考資料

７）水質基準項目の説明

区分 番号

基1 一般細菌 微生物水の一般的清浄度を示す指標です。塩素消毒が行われる水道水中には極めて少ないですが、著しく増加した場合には病原微生物に汚染されている疑いがあります。

基2 大腸菌 人や動物の腸管内や土壌に存在しています。塩素消毒が行われる水道水中では検出されませんが、検出された場合は、糞便等により汚染されている疑いがあります。

基3 カドミウム及びその化合物 金属類鉱山や工場の排水等から混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質として知られています。 電池、メッキ、顔料

基4 水銀及びその化合物 水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、下水などからの混入により検出される場合があります。水俣病の原因物質として知られています。 温度計、蛍光灯、歯科材料

基5 セレン及びその化合物 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 半導体材料、顔料

基6 鉛及びその化合物 鉱山・工場等からの排水から混入することがあります。また、鉛管を使用した給水管等から混入する場合もあります。 鉛管、蓄電池、鉛ガラス、ハンダ

基7 ヒ素及びその化合物 地質の影響、鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって検出されることがあります。 合金、半導体材料

基8 六価クロム化合物 鉱山排水や工場排水などの混入によって検出されることがあります。 メッキ

基9 亜硝酸態窒素
窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって検出されます。高濃度に含まれると乳幼児にメトヘモグロビン血症（チアノーゼ症）を発生させるおそれ
があります。

無機肥料

基10 シアン化物イオン及び塩化シアン
無機物工場排水などの混入によって検出されることがあります。また、原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されることがあります。シアン化カリウム
は青酸カリとして知られています。

害虫駆除剤

基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって検出されます。高濃度に含まれると乳幼児にメトヘモグロビン血症（チアノーゼ症）を発生させるおそれ
があります。

無機肥料

基12 フッ素及びその化合物 主に地質や工場排水などの混入により検出されます。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。 ガラス繊維、歯磨きの添加剤、半導体表面処理

基13 ホウ素及びその化合物 火山地帯の地下水や温泉、工場からの排水などの混入により検出されることがあります。 表面処理剤、ガラス

基14 四塩化炭素 フロンガス原料、ワックス、樹脂原料

基15 １、４－ジオキサン 洗浄剤、合成皮革用溶剤

基16
シス－１､  ２－ジクロロエチレン及びトランス－
１、２－ジクロロエチレン

溶剤、香料、ラッカー

基17 ジクロロメタン 殺虫剤、塗料、ニス

基18 テトラクロロエチレン ドライクリーニング

基19 トリクロロエチレン 溶剤、脱脂材

基20 ベンゼン 染料、合成ゴム、有機顔料

基21 塩素酸 消毒剤等に含まれています。水道で消毒に用いる次亜塩素酸ナトリウムにも微量含まれています。 除草剤、漂白剤

基22 クロロ酢酸

基23 クロロホルム

基24 ジクロロ酢酸

基25 ジブロモクロロメタン

基26 臭素酸 高度浄水処理（オゾン処理）時及び消毒剤としての次亜塩素酸生成時に原水中の臭素が酸化され発生します。

基27 総トリハロメタン クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの合計です。

基28 トリクロロ酢酸

基29 ブロモジクロロメタン

基30 ブロモホルム

基31 ホルムアルデヒド

基32 亜鉛及びその化合物 鉱山排水、工場排水などの混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁しやすくなります。 トタン板、合金、乾電池

基33 アルミニウム及びその化合物 工場排水などの混入や、水処理に用いられるアルミニウム系凝集剤に由来して検出されることがあります、高濃度に含まれると白濁の原因となります。 缶、アルミホイル等幅広い用途

基34 鉄及びその化合物 主として地質由来ですが、工場排水や鉄管に由来して検出されることもあります。高濃度に含まれると異臭味や、洗濯物などを着色させる原因となります。 建築物を中心に幅広い用途

基35 銅及びその化合物
鉱山や工場の排水、農薬などの混入や給水装置などに使用される銅管からの溶出に由来して検出されることがあります。高濃度に含まれると洗濯物や配管設備を着色させ
る原因となります。

電線、電池、メッキ

原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。

無
機
物

原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。

有機物化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなど、幅広い用途で使用される化合物です。地下水汚染物質として知られています。
有
機
物

消
毒
副
生
成
物

色

検査項目名 検査項目の説明 主な使われ方

病原
微生物

金
属
類



参考資料

７）水質基準項目の説明

区分 番号 検査項目名 検査項目の説明 主な使われ方

味 基36 ナトリウム及びその化合物
自然水中に広く存在していますが、工場・生活排水や海水の混入、塩素処理などの水処理により濃度が高くなる場合があります。高濃度に含まれると飲料水の味に影響を
及ぼします。

苛性ソーダ、石鹸

色 基37 マンガン及びその化合物 主に地質から検出され、高濃度に含まれると消毒用の塩素で酸化され黒色を呈することがあります。 合金、乾電池

基38 塩化物イオン
主に地質（特に海岸地帯では海水の浸透）に起因しますが、下水、家庭排水、工場排水及びし尿などからの混入によっても検出されます。高濃度に含まれると味覚を損な
う原因となります。

食塩

基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）
水中のカルシウムイオンとマグネシウムイオンの合計量を指し、主として地質に由来します。高すぎると石鹸の泡立ちを悪くするとともに、しつこい味がします。一方低
すぎると淡泊でこくのない味がします。

カルシウム：肥料、さらし粉
マグネシウム：合金、電池

基40 蒸発残留物
水を蒸発させたときに得られる残留物の総量です。主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸などの塩類及び有機物です。残留物が多いと苦み､渋みなどが増します
が、適度に含まれるとまろやかさを出すとされます。

泡 基41 陰イオン界面活性剤 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 合成洗剤

基42 ジェオスミン

基43 ２-メチルイソボルネオール

泡 基44 非イオン界面活性剤 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 合成洗剤、シャンプー

臭い 基45 フェノール類 工場排水などの混入によって検出されることがあり、微量であっても異臭味の原因となります｡ 合成樹脂、繊維、香料、消毒剤

味 基46 有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 有機物などによる汚れの度合を示します。土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によっても増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。

基47 ＰＨ値 酸性・アルカリ性の指標で、０から14の数値で表されます。ｐＨ７が中性であり、７から小さくなるほど酸性が、７より大きくなるほどアルカリ性が強くなります｡

基48 味 水の味は、地質、工場排水、化学薬品などの混入及び藻類など生物の繁殖などに起因し変化します。

基49 臭気 水に付着する臭いを示します。藻類など生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴い発生します。

基50 色度 水についている色の程度を示します。主にフミン質（落ち葉など）によりますが、鉄・マンガン等により着色する場合もあります。

基51 濁度 水の濁りの程度を示します。河川水では降雨の状況により大幅に変動することがあります。

参考資料：「水質基準の見直しにおける検討概要（平成１５年４月　厚生科学審議会ほか）」（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/konkyo0303.html）

　　　　　北海道ホームページ　水道・飲用井戸のページ（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/khz/contents/suidou/suidougrouptop.htm）

基
礎
的
性
状

湖沼などの富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。
臭
い

味
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